Activitatea din economia nationala: INDUSTRIA PRELUCRATOARE

                                                                         INSTALATII FRIGORIFICE              

ANEXA LA

PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR…………………………………………..

CHECK-LIST

Privind respectarea prevederilor NSSM – 75/1998 referitoare la

 instalatiile frigorifice

ANEXA 1

	Nr. crt.
	CERINTA DE SECURITATE
	Norma

Specifica

Si 

articol


	Se respecta
	Nu e cazul



	
	
	
	Da


	Nu
	

	
	A. PREVEDEREI GENERALE
	
	
	
	

	1.
	Exista personal calificat pentru desfasurarea activitatii la instalatiile frigorifice
	NSSM 75/1998

Art.7
	
	
	

	2.
	Exista desemnate atributii (prin fisa postului) pentru persoanele cre isi desfasoara activitatea la instalatiile frigorifice
	NSSM 75/1998

Art. 7,9
	
	
	

	3.
	Personalul care isi desfasoara activitatea in instalatiile frigorifice este examinat medical periodic in functie de specificul activitatii desfasurate
	NSSM 75/1998

Art 11
	
	
	

	4.
	S-a asigurat dotarea personalului cu EIP specific conditiilor de munca   
	NSSM 75/1998

art 13
	
	
	

	5.
	Instalatiile electrice sunt protejate prin aparatori si ingradiri impotriva atingerilor accidentale si sunt legate corespunzator la centura de impamantare
	NSSM 75/1998

Art 14
	
	
	

	6.
	Utilajele, masinile si instalatiile sunt dotate, conform procesului tehnologic, cu A MC-uri verificate metrologic, sigilate si inscritionate cu valorile maxime admise in instalatie
	NSSM 75/1998

Art.15,16,17
	
	
	

	7.
	Utilajele, masinile , instalatiile si AMC-urile sunt insotite de insrtructiuni de functionare
	NSSM 75/1998

Art. 22
	
	
	

	8.
	Exista autorizatii tehnice ISCIR pentru recipientii sub presiune
	NSSM 5/1998

Art.35
	
	
	

	
	B. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
	
	
	
	

	9.
	Sunt intocmite instructiunile de exploatare si intretinere pentru instalatia frigorifica.
	NSSM 75/1998

Art. 70
	
	
	

	10.
	Exista jurnal de functionare in sala masinilor, numerotat, parafat si sigilat de conducerea unitatii. Este completat zilnic.
	NSSM 75/1998

Art. 73
	
	
	

	11.
	Este asigurata functionarea normala a instalatiei de ventilatie permanenta si ventilatia de avarie.
	NSSM 75/1998

Art. 74,75
	
	
	

	12.
	Compresoarele frigorifice sunt dotate cu presostate de inalta presiune la toate treptele de compresie, reglate corespunzator 
	NSSM 75/1998

Art 77
	
	
	

	13.
	Sunt elaborate planuri de evacuare pentru cazuri de avarie, aprobate de conducere si afisate la loc vizibil 
	NSSM 75/1998

Art 81,82
	
	
	

	14.
	Unitatea executa exercitii de alarma falsa si de evacuare pentru cazuri de avarie
	NSSM 75/1998

. Art 83,84,85,86
	
	
	

	15.
	La predarea-preluarea schimburilor, observatiile se consemneaza in jurnalul de functionare.
	NSSM 75/1998

Art. 87,88
	
	
	

	16.
	Tablourile electrice din interiorul salii masinilor sunt etanse
	NSSM 75/1998

Art. 89
	
	
	

	17.
	Organele exterioare in miscare sunt protejate cu aparatori de protectie 
	NSSM 75/1998

Art 92
	
	
	

	18.
	Este asigurata supravegherea permanenta a instalatiei, chiar daca aceasta nu functioneaza
	NSSM 75/1998

Art 95
	
	
	

	19.
	Sunt afisate la loc vizibil schemele circuitelor frigorifice
	NSSM 75/1998

Art.96
	
	
	

	20.
	Usile de acces in spatiile tehnice sunt inscriptionate corespunzator
	NSSM 75/1998

Art. 97
	
	
	

	21.
	Existenta inscriptionarilor privind fumatul interzis si folosirea focului deschis in spatiile tehnice
	NSSM 75/1998

Art. 98
	
	
	

	22.
	Sala masinii este dotata cu echipamentul de lucru si de protectie necesar, specific activitatii


	NSSM 75/1998

Art.99,100
	
	
	

	23.
	S-au efectuat verificarile periodice stabilita in cartea tehnica
	NSSM 75/1998

Art.114,132
	
	
	

	24.
	Exista in dotare hartie indicatoare cu fenolftaleina pentru urmarirea scaparilor de agent frigorific 
	NSSM 75/1998

Art 146
	
	
	

	25.
	Codensatoarele amplasate in aer liber sunt imprejmuite impotriva accesului persoanelor neautorizate 
	NSSM 75/1998
Art 172
	
	
	

	26.
	Reparatiile si reviziile tehnice se executa de catre echipe special instruite
	NSSM 75/1998

Art.180
	
	
	

	27.
	Rezervoarele de amoniac sunt echipate cu manometre, indicatoare de nivel si doua supape de siguranta 
	NSSM 75/1998
Art 182
	
	
	

	28.
	Se executa controlul periodic cu inregistrarea in jurnalul de bord a starii de buna functionare a pompelor
	NSSM 75/1998
Art.194
	
	
	

	29.
	Personalul de exploatare si interventie este instruit privind masurile de prim ajutor adecvate 
	NSSM 75/1998
Art 199
	
	
	

	30.
	Pe coridorul de langa sectia de productie este asigurat echipamentul de protectie necesar in cazul scaparilor de amoniac
	NSSM 75/1998
Art.200
	
	
	

	31.
	Caile de acces spre instalatiile de siguranta in caz de avarie sunt marcate cu iluminat incandescent sau vopsea luminoasa 
	NSSM 75/1998
Art 208
	
	
	

	32.
	Camerele frigorifice sunt prevazute cu dispozitiv de semnalizare luminoasa sau sonora- OM INCHIS 
	NSSM 75/1998
Art 210
	
	
	

	33.
	Fabrica de gheata este dotata cu ventilatie mecanica si de avarie
	NSSM 75/1998

Art.217,218,219
	
	
	

	34.
	Depozitul de gheata este prevazut cu instalatie de alarmare  cu semnalizare
	NSSM 75/1998
Art.227
	
	
	

	35.
	Depozitul pentru buteliile de agent frigorific este amenajat corespunzator, in loci special destinat, diferit de sala masinilor. Buteliile pline cu agent frigorific sunt depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva caderii
	NSSM 75/1998
Art.241,242,243,250,251,253
	
	
	

	36.
	Transportul buteliilor se face cu carucior metalic cu suporturi elastice si asigurare impotriva rasturnarii 
	NSSM 75/1998
Art 254
	
	
	

	37.
	Salile masinilor sunt amenajate in incaperi separate care au cel putin un perete exterior si lumina naturala 
	NSSM 75/1998
Art 255
	
	
	

	38.
	Fosele practicate in sala de masini sunt prevazute cu scari acces si balustrade
	NSSM 75/1998
Art 264
	
	
	

	39.
	Salile de masini sunt prevazute cu ventilatie normala, mecanica sau naturala 
	NSSM 75/1998
Art 267
	
	
	

	40.
	Tabloul electric de alimentare cu energie este amplasat intr-o incapere separata de sala de masini 
	NSSM 75/1998
Art 271
	
	
	

	41.
	Spatiile tehnologice sunt prevazute cu ventilatie de avarie actionata de detectoarele de amoniac si manuala 
	NSSM 75/1998
Art 278
	
	
	


Inspector de muncă,                                           Luat la cunoştinţă,

               Legitimaţia nr………                                       Conducătorul unităţii,


……………………………..                                …………………………

  Semnătura                                                          Semnătura
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